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           င      စ        - 

 ( )    င    င            င        

 (  )     ဆ                    (Lay Out Plan) 

 ( ဂ)        င                          င     Pump House          စ   င        င     
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 ( င)                                      

 ( စ)            င                စ    ဆ င             (Architacture  

Drawing) 
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              ဆ            င                                       

          (Safe Distance)    င         ဆ           - 

  (၁)                  ဆ     (၁ ၀)     

  (၂) စ   င     င      ဆ             င             ဆ    (၃၀)     

                 င          

  (၃)          င              င             ဆ             ( ၃)     

   (7000 Volt)   (35000 Volt) 



  (၄)          င             င             ဆ             (၅)     

   (35000 Volt)  င          

  (၅)         င                  စ               ဆ             (၂ ၀)     

   (High Pressure Facility) 

  (၆)                       ဆ   င         ဆ             (၅၀)     

 (   )        င          ဆ                        င    င       စ          င    ဆ     
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 ( ဂ)        င                                                        င   

                 င      င  /                     ဇ        င    

            ဆ င     ။ 

(ဃ)     ဆ                      င    င                      င     စ  စ    င   

             ။ 

( င)        င                  င    (Above Tank)             င     (Ground 

Tank)    ဆ        င             စ  (Tank Drawing) 

               င        ဆ        ။ 

( စ)    င         င   ဆ   င              ဆ              ဆ ဆ   င               ဆ င  

        င   င                   င                           ။ 

(ဆ)         င  ဆ   င    ဆ        င           င     (   င   )            
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( ဇ)             (         )                        ဆ    (၄)     
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(စ  )              ဆ           င          င                       ဆ              

        စ                      င                  င               - 



 (၁) Pump  စ        င  Dry Cgrmical Poeder(6)Kg(၄)     

 (၂) ဆ              င  Dry Cgrmical Poeder(6)Kg(၂)     

 (၃)        င     (၁)     င   Dry Cgrmical Poeder(35)Kg  

Trolley type(၁)    စ   

  (၄)        ဆ             င          စ စ     ဆင    (Portable Pump,  

Foam Making Branch Pipe, Fire Hose Reel, Foam Liquid) 

  (၅)     င                              ဂ    (၃၀၀၀၀)         ။ 

( )                  စ စ     င  ဆ   င     စ                               စ       

       စ         င          င         စ စ                         င   

         (Copper Core Poly Ethylene Sheltered Control cable)       

                        င          င                    စ    

   င     (Fiuoro Plastic Multi Core Inflaming Reackling Control 

Cable)      င         င                ။ 

(ဋ) ဆ         င        င    င                       ဆ င          ။ 


